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轻客喷漆房

大客水旋喷漆室、干式喷漆室、发泡室

大客水旋喷漆室、干式喷漆室、发泡室，共8间。

每间需要移位一个可燃气体报警器，因为原来安装的位置不符合

规范，现在移位至距门5米，每个探测器需要移动约2米。

大客调漆间需要在靠近金龙2号路侧墙体开孔安装一台防爆轴流风机。

新装

移位

防爆轴流风机室内外都有开关，风量：800m
3
/h,220V,0.18kw。

可燃气体报警器新增共14只，DN20镀锌钢管穿线至控制主机。

电线：RVVP 3*1.5mm
2
  1800米，DN20镀锌钢管：800米。

壁挂式可燃气体报警器主机一台，液晶显示，一拖32位。

至轻客消控室内已

有的燃气报警主机

至大客涂装车间办公

室新装燃气报警主机
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